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VORWORT

Die vorliegende Norm SIA 411 ergänzt die Empfehlung SIA 410 Kennzeichnung von Installationen in Gebäu-
den – Sinnbilder für die Haustechnik, Ausgabe 1978, Teilrevision 1986. Die Empfehlung SIA 410 hatte den 
Zweck, Sinnbilder (grafische Symbole) – auf der Grundlage entsprechender ISO-Normen – zur einheitlichen 
Darstellung von Plänen für Installationen in Gebäuden festzulegen. Die Empfehlung war in dieser integralen 
Form für die damalige Zeit sehr fortschrittlich, umfasste sie doch alle Gebiete der Haustechnik (Heizung, 
 Lüftung, Klima, Kälte, Sanitär) und wurde als viersprachige Ausgabe (D, F, I, E) veröffentlicht.

Es ist nicht Gegenstand der vorliegenden Norm, die Sinnbilder für einzelne gebäudetechnische Bauelemente 
und Bauteile, wie sie in der Empfehlung SIA 410 erarbeitet wurden, neu darzustellen. Die vorliegende Norm 
befasst sich mit den übergeordneten Systemen, Teilsystemen und Komponenten der Gebäudetechnik und 
verzichtet bewusst auf eine detaillierte Darstellung von Bauelementen und Bauteilen.

In den vergangenen 25 Jahren hat sich neben der Informationstechnologie auch das nationale und interna-
tionale Normenwesen stark gewandelt. Durch den Einzug entsprechender EDV-Systeme und -Anwendungen, 
wie CAD-Programme, wurde der Alltag der Planenden nachhaltig beeinflusst. Sinnbilder stehen heute in prak-
tisch allen Zeichen-Applikationen als Datenbanken zur Verfügung und basieren meist auf aktuellen, interna-
tionalen Standards. Für gewisse Gewerke wie die Lüftungs-, Kälte-, Sanitär- und Elektrotechnik bestehen  
klare Vorgaben zur Darstellung von Sinnbildern. Die Symbole für die Heizungstechnik beispielsweise müssen 
 jedoch aus verschiedenen Normen der Verfahrens-, Maschinen- und Messtechnik zusammengesucht werden. 
Zudem decken die internationalen Normen, z.B. SN EN 12792, nicht alle in der Schweiz gebräuchlichen 
 Komponenten ab. Dieser Zustand ist für die Praxis unbefriedigend und es wird zukünftig wieder ergänzende, 
nationale Standards benötigen.

Bei der integralen Planung von Bauprojekten mit gebäudetechnischen Anlagen besteht die Forderung nach 
einer «gemeinsamen Sprache». Diese Sprache soll die für Branchenfremde manchmal komplex erscheinende 
Gebäudetechnik auf einfache Weise darstellen. Als gemeinsame Sprache für alle Gewerke der Gebäudetech-
nik dient die in der vorliegenden Norm dargestellte Klassierungsmethodik.

Gemäss Norm SIA 112 sind bei heutigen Bauprojekten ganzheitliche, vernetzte, spartenübergreifende Pla-
nungsleistungen gefragt, die von interdisziplinären Planerteams erbracht werden. Hierbei nimmt die Kommu-
nikation und die Verständigung im Team eine zentrale Rolle ein. Die Norm SIA 411 hat den Anspruch, als 
 Verständigungsnorm interdisziplinär und integral zwischen Bauherren, Architekten und Ingenieuren Brücken 
zu schlagen.

Die Klassierungsmethodik kann als eine Art «Bildwörterbuch» bezeichnet werden mit einem Grundwortschatz, 
welcher für die gegenseitige Verständigung ausreichend ist. Sie wird vor allem als Darstellungsverfahren in 
Form von Blockdiagrammen während der Phasen 1 «Strategische Planung», 2 «Vorstudien» und der Teilphase 
31 «Vorprojekt» gemäss SIA 112 eingesetzt. Weiter kann sie während der Teilphase 53 «Inbetriebnahme, Ab-
schluss» (z.B. bei integrierten und/oder integralen Tests) und der Teilphase 61 «Betrieb» (z.B. bei der Betriebs-
optimierung) zum Einsatz kommen.

Die Klassierungsmethodik kann von allen am Bau Beteiligten angewendet werden. Dabei spielt es im All-
gemeinen keine Rolle, ob es sich um Neubauten oder Sanierungen (Erneuerungen, Umbauten, Moderni-
sierungen) handelt. Besonders geeignet ist die Methodik für Variantenstudien, z.B. in Form von Nutzwertana-
lysen, oder Analysen von bestehender Gebäudetechnik-Infrastruktur, z.B. für Ist/Soll-Vergleiche.

Die Klassierungsmethodik ist kein Ersatz für detaillierte Darstellungen von gebäudetechnischen Anlagen, wie 
Prinzipschemata, Funktionsschemata und -beschreibungen usw., welche in der Regel ab Phase 3 «Projektie-
rung» eingesetzt werden. Sie ist eine Ergänzung zur Vereinfachung der Übersicht über komplexe, vernetzte 
Systeme und deren Funktionen und Wechselwirkungen.

Kommission SIA 411
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