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AVANT-PROPOS

Notre système énergétique se trouve dans une phase de profonde mutation: l’approvisionnement en 
énergie est toujours plus décentralisé et plus fortement connecté en réseau, les rôles en matière de 
 production, de consommation et d’exploitation sont redistribués, les conditions cadres juridiques sont 
adaptées et des nouvelles technologies font leur entrée dans les bâtiments et sur les sites comprenant 
plusieurs bâtiments.

Les systèmes de stockage d’électricité par batteries (ci-après systèmes de stockage) dans les bâtiments 
sont l’une de ces technologies. Un nombre croissant de propriétaires utilisent des systèmes de stockage 
dans les bâtiments, par ex. pour optimiser la consommation propre, optimiser le raccordement au réseau 
ou assurer la sécurité de l’approvisionnement en cas de panne du réseau (alimentation de secours).  
À l’avenir, il se pourrait aussi que les batteries usagées des véhicules électriques soient davantage utili-
sées comme batterie de seconde vie dans les bâtiments.

Si ces nouvelles technologies ouvrent bel et bien des nouvelles possibilités aux architectes et aux concep-
teurs, elles posent aussi des nouvelles exigences. Pour être en mesure d’intégrer ces nouvelles solutions 
de façon optimale dans le bâtiment afin que le propriétaire puisse en bénéficier, les architectes et les 
concepteurs doivent les comprendre et en tenir compte lors des différentes étapes du projet (conseil, 
étude, exécution). Ils doivent également tenir compte de l’évolution des autres conditions cadres tech-
niques, constructives et réglementaires et maîtriser la complexité croissante des interfaces avec les 
autres consommateurs et producteurs d’électricité et avec les systèmes de gestion de l’énergie.

La préservation de la valeur, le confort et la sécurité sont les principaux enjeux à gérer dans le domaine 
du bâtiment. Comme les propriétaires utilisent toujours plus des pompes à chaleur, des installations 
 photovoltaïques et des véhicules électriques, le raccordement au réseau et l’utilisation des capacités du 
réseau local gagnent en importance. Dans ce contexte, les systèmes de stockage peuvent aussi être 
amené à jouer un rôle.

Le présent cahier technique indique aux architectes et aux concepteurs l’utilisation judicieuse, sûre et 
écologique des systèmes de  stockage. Il contribue à la sécurité de la planification et sert à la compré-
hension.

La technique et le marché des systèmes de stockage évoluent très rapidement. Ce cahier technique 
 présente l’état des connaissances au moment de son élaboration et sera au besoin mis à jour.

Groupe de travail SIA 2061
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